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УДК 626/627.03.042.019.3

В «Руководстве по методике оценки ресурса работоспособ
ности и безопасности бетонных и железобетонных конструкций 
гидротехнических сооружений» приводится перечень основных 
видов повреждений этих конструкций, излагается методика их 
обследования и оценки состояния, в том числе с учетом влия
ния динамических явлений на ресурс работоспособности и бе
зопасности сооружений; даются рекомендации по восстановле
нию и реконструкции гидротехнических сооружений, утратив
ших свои эксплуатационные качества.

Руководство целесообразно использовать при подготовке и 
проведении обследований гидротехнических сооружений, а так
же при оценке их состояния и разработке проектов их рекон
струкции, ремонта и усиления.

Руководство предназначено для использования специали
стами научно-исследовательских и проектно-изыскательских 
организаций, а также персоналом ГЭС, осуществляющим на
блюдение за состоянием бетонных и железобетонных конструк
ций и их обследование.
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В В Е Д Е Н И Е

Вопросы оценки состояния бетонных и железобетонных 
конструкций гидротехнических сооружений относятся в насто
ящее время к числу важнейших. Это связано, во-первых, с тем, 
что гидротехнические сооружения относятся к числу таких со
оружений, надежная работа которых обеспечивает безопас
ность большого числа людей и нормальную работу многих про
мышленных и оборонных объектов, сельско-хозяйственных 
предприятий; во-вторых, со снижением эксплуатационных ка
честв сооружений, обусловленных их старением с течением 
времени.

В настоящее время нет единой методики оценки старения 
гидротехнических сооружений, определения остаточного ре
сурса их работоспособности. Более того, среди специалистов до 
сих пор нет единого мнения о том, что следует понимать под 
термином «старение сооружений». При разработке настоя
щего Руководства под термином «старение сооружений» пони
малось изменение эксплуатационных качеств сооружений (проч
ность, устойчивость, водонепроницаемость), обусловленное 
изменением с течением времени физико-механических характери
стик строительных материалов и грунтов оснований при нор
мальных условиях эксплуатации сооружений.

Настоящая работа, не претендуя на полноту решения за 
дачи оценки состояния бетонных и железобетонных конструк
ций гидротехнических сооружений на основании данных их 
обследования, дает рекомендации по вопросам:

— методики организации и проведения обследования со
оружений и оценки механических свойств строительных мате
риалов на момент обследования;

— методики оценки интенсивности старения строительных 
материалов и определения остаточного ресурса работоспособ
ности сооружения;

— восстановления утраченных сооружениями эксплуатаци
онных качеств и их реконструкции.

Руководство базируется на материалах НИР, выполненных 
во ВНИИГе и в ГрузНИИЭ.

Руководство составлено инж. Караваевым А . В., доктором 
техн. наук Судаковым В. Б ., канд. техн. наук Калицевой Я. С. 
с участием доктора техн. наук Вербецкого Г. Я. (ГрузНИИЭ).
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При составлении Руководства были учтены замечания й 
предложения специалистов Ленгидропроекта, Санкт-Петербург
ского Государственного Политехнического Университета, Груз- 
НИИЭ.

Научное редактирование выполнено инж. Караваевым А, В,
Просьба замечания и пожелания направлять в адрес ОАО 

«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»— 195220, Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, дом 21.
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РАО
„ЕЭС России-

Руководство по методике оценки 
ресурса работоспособности и безо
пасности бетонных н железобетон

П 69-97
Вводится

ных конструкций гидротехнических впервые
сооружений

1. НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство следует использовать при об
следовании состояния бетонных и железобетонных конструкций 
речных гидротехнических сооружений, оценке ресурса их рабо
тоспособности и безопасности, определении способов и техно
логии их ремонта, усиления или реконструкции.

1.2. Руководство распространяется на бетонные и железо
бетонные конструкции речных гидротехнических сооружений 
всех классов, входящие в состав энергетических и комплексных 
гидроузлов.

1.3. Руководство содержит перечень основных видов по
вреждений бетонных и железобетонных конструкций гидротех
нических сооружений, а также основные указания по методике 
их обследования, оценке их ресурса работоспособности и безо
пасности, рекомендации по восстановлению и реконструкции 
сооружений.

1.4. Целью настоящего Руководства является установление 
рационального, унифицированного подхода к методике обсле
дования бетонных и железобетонных конструкций, определению 
состояния бетонной кладки и арматуры, оценке работоспособ
ности и безопасности сооружений, и способам их ремонта, уси
ления или реконструкции.

1.5. Руководство подлежит периодическому (каждые 5 лет) 
пересмотру по мере накопления опыта его использования.

Утверждено ОАО «ВНИИГ им.
Разработано Б. Е. Веденеева» решением № 34 Срок

ОАО «ВНИИГ от 12.05.97 по согласованию с РАО введения
им. Б. Е. Веденеева» «ЕЭС России» письмом №02-3/26-424 

от 03.06.97.
I кв. 1998 г.
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а. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕТОННЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ

2.1. Бетонные конструкции гидротехнических сооружений 
(плотины, дамбы, подпорные стены и др.) имеют следующие 
основные виды повреждений *:

а) коррозия бетона, обусловленная контактом с агрессив
ной водой или фильтрацией воды;

б) коррозия воздушно-сухого бетона надводных частей кон
струкций вследствие попеременнрго замораживания — оттаива
ния зимой и нагревания — охлаждения в теплое время года, 
включая воздействие солнечной радиации;

в) коррозия водонасыщенного бетона в зоне переменного 
уровня воды вследствие попеременного замораживания и от
таивания;

г) разрушение бетона водопропускных конструкций вслед
ствие кавитации или гидроабразивного износа, часто сочетаю
щегося с воздействием замораживания-оттаивания;

д) механические повреждения бетонной кладки (отколы уг
лов элементов, раздробление бетона в отдельных зонах и т. п.);

е) раскрытие швов вследствие температурных и других воз
действий (просадки основания, землетрясения и др.);

ж) трещины, вызванные силовыми нагрузками или темпе
ратурными воздействиями и ориентированные преимуществен
но вдоль оси сооружения;

з) трещины, вызванные силовыми нагрузками или темпера
турными воздействиями и ориентированные преимущественно 
поперек оси сооружения;

и) трещины, вызванные усадкой или реакцией щелочей це
мента с заполнителями, содержащими активный кремнезем.

2.2. Железобетонные конструкции гидротехнических соору
жений- (плотины, шлюзы, здания ГЭС, водоводы и тоннели с 
железобетонной облицовкой, подпорные стены, раздельные ус
тои и пирсы, плиты крепления откосов грунтовых сооружений 
и др.) имеют следующие основные виды повреждений:

а) деструктивные изменения бетона, обусловленные филь
трацией воды, попеременным замораживанием и оттаиванием, 
кавитацией и т. д. (см. п. 2.1);

б) отслоение защитного слоя бетона;
в) коррозия арматуры;

* В данной работе не рассматриваются вопросы старения и поврежде
ний грунтов основания, элементов противофильтрационного контура и дре
нажа. Указанные вопросы рассматриваются в НИР «Провести исследования 
по оценке старения и определению ресурса работоспособности и безопасно
сти грунтовых сооружений и оснований гидротехнических сооружений», вы
полняемой по дог. № 137 с РАО «ЕЭС России».
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г) механические повреждения арматуры;
д) нормальные и наклонные трещины в растянутой зоне эле

мента с раскрытием больше допускаемой ширины;
е) трещины вдоль сжатой зоны элемента;
ж) трещины в защитном слое бетона вдоль стержней арма

туры;
з) потеря бетоном защитных свойств по отношению к арма

туре (карбонизация бетона на всю толщину защитного слоя, 
выщелачивание бетона и т. п.).

2.3. Сталежелезобетонные конструкции (водоводы, спираль
ные и затворные камеры и др.) кроме повреждений, характер
ных для железобетонных конструкций (см. п. 2.2) могут иметь 
также повреждения стальной облицовки (коррозия металла и 
швов, трещины, вырывы, уменьшение толщины вследствие ис
тирания и др.) или контакта ее с окружающим железобетон
ным массивом.

2.4. Бетонные, железобетонные и сталежелезобетонные кон
струкции могут иметь наряду с перечисленными в пп. 2.1, 2.2 и
2.3. повреждениями другие повреждения, характерные для спе
цифических условий их эксплуатации, например, промаслива- 
ние бетона.

3. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕТОННЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯ

3.1. Организация обследования бетонных и железобетонных конструкций

3.1.1. Для проведения обследования бетонных и железобе
тонных конструкций гидротехнических сооружений создается 
комиссия (бригада, группа), состоящая из ведущих специали
стов:

— по бетонным конструкциям;
— по железобетонным и сталежелезобетонным конструк

циям;
— по бетону и технологии бетонных работ;
— по динамике сооружений;
— по гидравлике сооружений;
— по основаниям гидротехнических сооружений;
— по натурным исследованиям;
— по инструментальному определению механических ха

рактеристик бетона.
В состав комиссии включаются также представители проект

ной организации и эксплуатационного персонала станции.
Приметшие. При комплексном обследовании гидроузла в состав комис

сии включаются также специалисты:
— по грунтовым сооружениям;
— по гидромеханическому оборудованию.
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3.1.2. Работа комиссии осуществляется по календарному 
плану, согласованному с руководством данной энергосистемы 
и дирекцией станции. Периодичность обследования — по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

3.1.3. В зависимости от решаемых задач комиссия может 
работать частями (не в полном составе) и в разное время (на
пример, специалисты по гидравлике и динамике — во время 
пропуска паводка).

3.1.4. Цель работы комиссии — определить объективные па
раметры состояния сооружений (физико-механические характе
ристики бетона различных зон сооружения, параметры повреж
дений конструкций и т. д.), необходимые для оценки их фак
тического ресурса работоспособности и безопасности.

3.1.5. В результате работы комиссии на данном объекте со
ставляется протокол, который подписывается представителями 
научно-исследовательской и проектной организации и дирекции 
станции, и в котором отмечаются наиболее крупные дефекты 
сооружений и недостатки, допущенные эксплуатационным пер
соналом станции по обеспечению нормальной работы сооруже
ний и размещенной в них КИА.

Протокол и материалы обследования передаются в проект
ную или научно-исследовательскую организацию для оценки 
ресурса работоспособности и безопасности обследованных кон
струкций и разработки рекомендаций по их профилактическому, 
капитальному ремонту или реконструкции.

3.2. Способы обследования состояния бетонных 
и железобетонных конструкций

3.2.1. При обследовании состояния бетонных и железобетон
ных конструкций гидротехнических сооружений используются 
следующие способы:

— визуальное обследование;
— инструментальное обследование.
К числу инструментальных способов обследования отно

сятся:
— инструментальное определение механических характери

стик бетона;
— инструментальная оценка степени коррозии арматуры, в 

том числе листовой;
— инструментальное исследование вибрационного состоя

ния конструкций;
— инструментальное определение размеров дефектов бетон

ной кладки;
— оценка напряженно-деформированного состояния соору

жения по данным КИА.
3.2.2. При визуальном обследовании сооружений определя

ются очевидные их повреждения и дефекты, намечаются места 
для инструментального определения механических характери-
8



стик бетона и инструментальной оценки степени коррозии ар
матуры, в том числе листовой; оценивается сохранность и со
стояние КИА.

3.2.3. При инструментальном определении механических ха
рактеристик бетона и оценке степени коррозии арматуры, в том 
числе листовой, применяются как разрушающие, так и нераз
рушающие методы.

Во всех случаях определение механических характеристик 
бетона и оценка степени коррозии арматуры должны выпол
няться в соответствии с действующими нормативными докумен
тами.

3.2.4. Результаты как визуального обследования, так и инст
рументальных исследований различных вопросов состояния 
сооружений, выполняемых непосредственно на станции, фикси
руются в отдельных актах, подписанных членами комиссии, при
нимавшими непосредственное участие в том или ином обследо
вании или исследовании.

3.3. Методика обследования бетонных конструкций

3.3.1 При обследовании бетонных конструкций, выполняе
мом с целью оценки их состояния, прочности и остаточного ре
сурса работоспособности определяются:

— механические характеристики бетона различных зон тела 
сооружений;

— зоны бетонной кладки, подвергшиеся в период эксплуа
тации деструктивным изменениям;

— размеры различного рода механических повреждений бе
тонной кладки (раковины, сколы и т. п.) и нарушений ее 
сплошности (трещины).

3.3.2. Границы зон бетонной кладки, подвергшихся в период 
эксплуатации деструктивным изменениям, определяются на ос
нове анализа данных инструментальных исследований механи
ческих характеристик бетона с использованием данных визу
ального обследования.

3.3.3. Наиболее достоверные данные о состоянии бетонной 
кладки могут быть получены путем бурения кернов бетона и их 
испытания в соответствии с ГОСТ 28570-90 «Бетоны. Методы 
определения прочности по образцам, отобранным из конструк
ций».

Размеры кернов, подготовка их к испытаниям, обработка 
результатов испытания должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 10180-90 «Бетоны. Определение прочности по контроль
ным образцам».

Керны надлежит выбуривать из всех характерных зон тела 
сооружения (см. СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и желе
зобетонные»). Из каждой зоны должно быть изъято не менее 
6 кернов, отвечающих требованиям ГОСТ 10180-90.

9



Из зон сооружения, подвергающихся максимальным темпе
ратурным и влажностным воздействиям (ооны I, II и III — см. 
СНиП 2.06.06-85) керны следует выбуривать из различных по 
глубине зоны частей. Это позволит построить графики измене
ния механических характеристик бетона по глубине зоны.

3.3.4. Следующими по достоверности данных являются ме
ханические методы контроля прочности и модуля упругости бе
тона, основанные на местном его разрушении (метод отрыва со 
скалыванием, метод скалывания ребра конструкции, метод ис
пытания на отрыв), выполняемые в соответствии с ГОСТ 
22090-86 «Бетоны. Определение прочности механическими мето
дами неразрушающего контроля». Эти методы могут быть 
использованы в значительно большем объеме, чем метод опре
деления механических характеристик бетона путем выбурива
ния и испытания кернов.

3.3.5. Рекомендуется широко использовать механические ме
тоды неразрушающего контроля:

— метод пластической деформации (прибор ПМ-2, прибор 
НИИЖБ, молоток Кашкарова и др.);

— метод упругого отскока (прибор КМ, склерометр 
Шмидта);

— метод ударного импульса (прибор ВСМ-4, прибор ИПБ-10 
УЦ).

Указанные методы должны применяться в соответствии с 
ГОСТ 22090-86 «Бетоны. Определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля».

3.3.6. Для определения прочности бетона следует также при
менять ультразвуковой метод (ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультра
звуковой метод определения прочности»). Во многих случаях 
использование последнего позволяет определить не только проч
ность бетона, прилегающего к открытым граням, но и осреднен- 
ную прочность бетона массива.

3.3.7. При обследовании сооружений целесообразно исполь
зовать различные методы определения прочности бетона. Это, 
во-первых, позволяет значительно увеличить массив эксперимен
тальных данных, а, во-вторых, откорректировать результаты не
разрушающих методов определения прочности бетона на основе 
данных испытания кернов.

3.3.8. На основе статистической обработки результатов иссле
дования механических характеристик бетона для различных зон 
обследуемого сооружения определяются расчетные значения 
прочности бетона и модули его упругости. _

Среднее значение прочности бетона — /?, среднеквадратич
ное отклонение частных значений прочности бетона от средне
го значения — <тд и коэффициент вариации контролируемой 
характеристики — v R определяются в соответствии с общими 
правилами статистической обработки результатов измерений 
по формулам:
10



(3.1)
где п — число измерений (образцов);

(3.2)

(3.3)
* *

Нормативные сопротивления бетона определяются по фор
муле:

где k — коэффициент, зависящий от обеспеченности норматив
ного сопротивления бетона. При обеспеченности <7=90%, при
нимаемой в соответствии со СНиП 2.06.08-87 для массивных 
сооружений, k =  1,28. При обеспеченности ^=95% , £=1,64.

По значению /?ьп по СНиП 2.06.08-87 определяется класс 
бетона по прочности на сжатие. Далее в соответствии со СНиП 
2.06.08-87 для данного класса бетона определяются расчетные 
сопротивления бетона и модуль его упругости.

3.3.9. Механические повреждения бетонной кладки и нару
шения сплошности фиксируются на выполненных в масштабе 
схемах (разрезы, развертки и т. п.) сооружений и их элемен
тов. На схемах указывается наименование сооружения, номер 
секции, дается привязка разрезов к отметкам по высоте и к раз
мерам в плане.

Размеры объемных повреждений бетонной кладки (рако
вины, сколы, вырывы и т. п.) определяются с помощью масш
табной линейки (рулетки). Определяются как плановые (в пло
скости грани элемента) размеры дефекта, так и его глубина.

Величина раскрытия трещин на различных по ее длине уча
стках определяется с помощью специальных приборов или при
способлений (микроскоп, лупа, специальный щуп, трафарет и 
др.)

3.3.10. Результаты обследования бетонных конструкций 
оформляются в виде акта, содержащего:

— описание методики обследования;
— выполненные в масштабе схемы (разрезы, развертки 

и т. п.) с указанием мест отбора проб бетона (кернов) и мест, 
где применялись неразрушающие методы контроля прочности 
бетона, а также методы, основанные на местном разрушении 
бетона, участков с механическими повреждениями бетонной 
кладки;

— фактические данные результатов испытаний и измерений 
и результаты их обработки;

— данные о механических повреждениях бетонной кладки;

#Ь„ =  Я (1 (3.4)
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— отмечаются причины образования, место расположения, 
размеры и характер трещин: сквозная, несквозная, клиновид
ная, веретенообразная, стабильная, нестабильная во времени 
(«дышащая»), сухая, фильтрующая, со следами выщелачива
ния, выноса ржавчины и др.

3.4. Методика обследования железобетонных и сталежелезобетонных 
конструкций

3.4.1. При обследовании железобетонных и сталежелезобе- 
тонных конструкций, выполняемом с целью оценки их состоя
ния, прочности и остаточного ресурса работоспособности, 
определяются:

— механические характеристики бетона различных частей 
конструкции;

— зоны бетонной кладки, подвергшиеся в период эксплуа
тации деструктивным изменениям;

— размеры механических повреждений бетонной кладки 
(раковины, сколы и т. п.) и нарушений ее сплошности (тре
щины) ;

— глубина карбонизации (выщелачивания) защитного слоя 
бетона;

— степень коррозии арматуры, в том числе листовой;
— размеры механических повреждений арматуры и сталь

ной облицовки.
3.4.2. Состояние бетонной кладки железобетонных и стале

железобетонных конструкций исследуются теми же методами, 
что и состояние бетонной кладки бетонных сооружений (см. 
п. 3.3.2—3.3.11).

3.4.3. Глубину карбонизации защитного слоя бетона реко
мендуется определять фенолфталеиновым методом.

3.4.4. Степень коррозии арматуры, в том числе листовой, 
может быть оценена двумя способами:

— разрушающим способом, на основе результатов испыта
ний образцов арматуры и стальной облицовки;

— неразрушающим способом, на основе результатов изме
рений толщины прокорродированного слоя металла.

3.4.5. Наиболее достоверным способом оценки степени кор
розии арматуры, в том числе листовой, является разрушающий 
способ.

Образцы стержней арматуры и фрагменты стальной обли
цовки, из которых в последующем будут изготовлены опытные 
образцы, должны вырезаться на участках, характеризуемых 
различной степенью коррозии металла, в том числе обязатель
но— на участках с максимальной коррозией.

Испытания образцов арматуры и стальной облицовки долж
ны выполняться в соответствии с ГОСТ 1497—84* «Металлы. 
Методы испытания на растяжение», ГОСТ 12004-81 * «Сталь
12



арматурная. Методы испытания на растяжение» и ГОСТ 
10446-80 «Проволока. Метод испытания на растяжение».

При использовании разрушающего способа степень сниже
ния прочности арматуры и облицовки вследствие коррозии ме
талла оценивается по формуле:

AN — (3.5)

где N0 — прочность образца без признаков коррозии металла; 
Ni — прочность образца, изготовленного из армокаркаса или 
облицовки с признаками коррозии металла.

3.4.6. При больших объемах поврежденного коррозией ме
талла арматуры и облицовки разрушающий способ должен до
полняться неразрушающим способом. Сущность его состоит в 
определении степени уменьшения вследствие коррозии площади 
поперечного сечения стержней арматуры (или толщины сталь
ной облицовки).

С этой целью на основе визуального обследования выбира
ются участки армокаркаса или облицовки с характерными при
знаками коррозии. С помощью металлической щетки (карчет- 
ки) и наждачной бумаги ржавчина полностью удаляется. В не
скольких местах по длине очищенного от ржавчины участка с 
помощью штангенциркуля производится измерение диаметра 
(или толщины) очищенного от ржавчины стержня (облицовки). 
При оценке степени коррозии арматуры периодического про
филя измерения в каждом сечении следует производить в трех 
местах: по ядру стержня, по продольным ребрам и по рифам. 
На основании статистической обработки результатов измере
ний определяется средняя толщина слоя металла, подвергше
гося коррозии — /к.

3.4.7. При использовании неразрушающего способа степень 
снижения прочности арматуры и облицовки вследствие корро
зии металла оценивается по формуле:

AW =  ̂ i=^-.100%, (3.6)
"о

где Fo — площадь поперечного сечения стержня арматуры (об
лицовки) до начала коррозии металла; Ft— площадь попереч
ного сечения стержня арматуры (облицовки), подвергшегося 
коррозии.

При толщине слоя металла, подвергшегося коррозии /к, 
значения определяются по формулам:

— для стержней арматуры с начальным расчетным диамет
ром do



— для стальной облицовки с начальной толщиной листа

=  (3.8)
3.4.8. Оценка состояния контакта между стальной облицов

кой и бетоном вначале производится путем простукивания ее 
(по «бухтению»), а затем с помощью ультразвукового прибора.

Механические повреждения арматуры и стальной облицовки 
(разрывы, вырывы, зазубрины, трещины и др.) обнаружива
ются, как правило, при визуальном обследовании конструкций. 
Размеры повреждений измеряются обычным (линейка, рулетка, 
штангенциркуль) или специальным (микроскоп, лупа, щуп 
и др.) мерительным инструментом.

3.4.9. Результаты обследования железобетонных и сталеже
лезобетонных конструкций оформляются в виде акта, содержа
щего:

— описание методики обследования;
— схему конструкции, выполненную в масштабе (разрезы, 

развертки и т. п.) с указанием участков коррозии арматуры и 
стальной облицовки, мест отбора образцов для оценки степени 
коррозии металла, мест механических повреждений арматуры 
и облицовки;

— фактические данные результатов испытаний образцов 
металла и измерений по оценке толщины прокорродированного 
слоя металла, а также результаты их статистической обра
ботки;

— данные о механических повреждениях арматуры и сталь
ной облицовки;

— данные о состоянии защитного слоя бетона.

4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕСУРСА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.1. Гидротехнические сооружения должны отвечать требо
ваниям:

— прочности;
— устойчивости на сдвиг;
— фильтрационной прочности.
В данном Руководстве рассматриваются изменения работо

способности и безопасности сооружений, обусловленные измене
нием их несущей способности.

4.2. Независимо от времени постройки гидроузла и метода 
обоснования прочности его сооружений (допускаемых напряже
ний, разрушающих нагрузок или предельных состояний) при 
оценке изменения прочности сооружений с течением времени 
расчеты их прочности для всех этапов эксплуатации следует вы
полнять в соответствии с требованиями нормативных докумен
тов, действующих в данное время.
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4.3. В настоящее время расчеты прочности бетонных и же
лезобетонных конструкций гидротехнических сооружений выпол
няются по методу предельных состояний.

Согласно СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. 
Основные положения проектирования» при расчетах прочности 
(а также устойчивости, водонепроницаемости и др.) гидротехни
ческих сооружений, их конструкций и оснований надлежит со
блюдать следующее условие, обеспечивающее недопущение на
ступления предельных состояний:

J T T ’ (4Л>

где F и R — расчетные значения соответственно обобщенного си
лового воздействия (сила, момент, напряжение, градиент напора 
и др.)» п0 которому производится оценка предельного состояния, 
и обобщенной несущей способности, устанавливаемой нормами 
проектирования отдельных видов сооружений; ую— коэффици
ент сочетании нагрузок; ус — коэффициент условий работы кон
струкции, материала; уп — коэффициент надежности по ответ
ственности (назначению) сооружения, учитывающий капиталь
ность и значимость последствий при наступлении тех или иных 
предельных состояний.

4.4. Степень надежности (безопасности) конструкции можно 
оценивать по величине отношения

— 4 -  (4.2)
V 7" F

При й „^1 ,0  прочность конструкции соответствует требованиям 
норм. Такая конструкция является надежной (безопасной). 
При £н< 1 ,0  прочность конструкции не соответствует требова
ниям норм. Такая конструкция является ненадежной и не мо
жет эксплуатироваться без капитального ремонта.

Как правило, следует полагать, что значения коэффициентов 
Ук; ус и уп для всех этапов эксплуатации данного сооружения 
являются постоянными.

При ——— =  const значение коэффициента kH определяется 7| *Тл
R Rотношением тг. При -%• — - — Л „=1.
г  г 7с

4.5. В период эксплуатации сооружения изменяются как об
общенное воздействие, так и обобщенное сопротивление.

Обобщенное воздействие может изменяться вследствие из
менения условий эксплуатации (например, при изменении рас
четных отметок верхнего или нижнего бьефа); нарушения нор
мальной работы или выхода из работы какого-либо элемента 
сооружения (например, нарушения нормальной работы понура, 
противофильтрационной завесы или дренажа); старения строи-
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тельных материалов (например, снижение сжимающих напря
жений на напорной грани плотины вследствие трансформации 
эпюры напряжений, обусловленной снижением модуля упруго
сти бетона наружных зон плотины).

Обобщенное сопротивление может измениться как вслед
ствие возникновения в элементах сооружения различных дефек
тов (трещины, выколы бетона, коррозия арматуры, механиче
ские повреждения и т. п.), так и вследствие старения материа
лов при нормальных условиях эксплуатации.

Наиболее опасным является случай, когда в период эксплу
атации сооружения обобщенное воздействие возрастает со вре
менем, а обобщенное сопротивление снижается.

4.6. На рис. 4.1. в общем виде представлены графики изме
нения обобщенного воздействия F  и обобщенного сопротивления
R  во времени. Графики —— =  /(т )  и Tic-^  =  / ( T) строятся на7 п
основе изучения материалов проекта, результатов обследова
ния сооружения, определения закономерностей изменения ме
ханических характеристик материалов, а также расчетно-теоре
тических исследований напряженно-деформированного состоя
ния сооружения на различных этапах его эксплуатации.

Критической на графике рис. 4.1. является точка пересечения
кривых —— =  /(т )  и 71с / 7 =  / ( т). Эта точка определяет об-

Тп
ласть безопасной и опасной работы сооружения, общий и 
остаточный ресурсы его работоспособности.

Термином «общий ресурс работоспособности» обозначен пе
риод времени от момента ввода сооружения в эксплуатацию, в 
течение которого прочность сооружения, его устойчивость и дру
гие эксплуатационные качества отвечают требованиям норм о 
ненаступлении предельных состояний сооружения.

Термином «остаточный ресурс работоспособности» обозна
чена та же величина, но от любого рассматриваемого момента 
жизни сооружения (например, от момента обследования соору
жения) .

4.7. Если в результате обследования сооружения и выпол
ненных расчетов будет установлено, что сооружение уже экс
плуатируется в опасной, с точки зрения его прочности, области, 
или прогнозируется наступление этого момента в ближайшем 
будущем, необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечива
ющие безопасную эксплуатацию сооружения: капитальный ре
монт, усиление конструкций или снижение нагрузок (например, 
путем понижения воды в верхнем бьефе).

4.8. Закономерности изменения механических характеристик 
бетона (прочность, модуль упругости) различных зон сооруже
ния во времени определяются на основе анализа данных, полу
ченных при изучении проекта сооружения, архивных материа-
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Лов и натурных исследований, а также результатов обследова
ния сооружения.

В общем виде для прогнозирования «прочности и модуля уп
ругости бетона эксплуатируемого сооружения рекомендуются 
следующие зависимости:

=  Ro • (1 +  0,04 lg tx) -  k R • (tx -  t0); (4.3)

Ex = E0-[l +  0,01 (tx ~ t Q) ] -  kE-(tx -  t0)3 (4.4)

где R x и Ex — соответственно прочность и модуль упругости 
бетона в рассматриваемый момент времени / t ; %  и Ео — соот
ветственно прочность и модуль упругости бетона, принимаемые 
за исходные, в момент времени to (при вводе сооружения в экс
плуатацию, фактические прочность и модуль упругости в ма
рочном возрасте бетона, в начале действия агрессивных фак
торов и т. д.); kR и kE — коэффициенты интенсивности сниже
ния прочности и модуля упругости бетона вследствие деструк
тивных процессов (старения); U и t x — возраст бетона в годах.

При возрасте сооружения 40 лет и более для прогнозирова
ния прочности и модуля упругости бетона следует пользоваться 
зависимостями:

R, =  1,64/?0 -  ku• (tx -  <0); (4.5)

Ех = М О Я -Л е-Г^-*®)- (4.6)

4.9. Значения коэффициентов изменения прочности и модуля 
упругости бетона определяются на основании анализа резуль
татов обследования сооружения в момент времени txt . Пара
метры kn и &е определяются гю формулам:

&F =

ЯоП +0,41gf. ) - R xи _ ' 'Р i .f J---------- ,1 *i — f0

£„•[ 14-0,01 (S  ~  <<>)] ~  E v

t.,  - < o

(4.7)

(4.8)

где Rx. и Ex. — прочность и модуль упругости бетона на мо
мент времени txt , определенные на основании анализа резуль
татов обследования.

В случае, если во время обследования сооружения его воз
раст равен или превышает 40 лет, для определения параметров 
kR и kz следует пользоваться формулами:

kR
1,64/?0 — R x

\  -  'о (4.9)
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1,40£о —
kz = ----- г —  1 . (4.10)

lx. l0

Примечание. Для сооружений и их элементов, подверженных в период 
эксплуатации динамическим воздействиям, параметры бетона kR и kE опре
деляются с учетом указаний раздела 5.

4.10. Оценка ресурса работоспособности и безопасности бе
тонных и железобетонных конструкций производится в следу
ющей последовательности:

а) на основе изучения проекта сооружения и архивных ма
териалов устанавливаются фактические значения механических 
характеристик бетона различных зон сооружения на начальном 
этапе его эксплуатации, реальные размеры конструкций, испол
нительные схемы армирования;

б) производится ретроспективный расчет напряженно-де
формированного состояния и прочности сооружения и его эле
ментов. При этом в расчете должны быть учтены осуществлен
ные изменения условий эксплуатации сооружения, например, 
изменение отметки НПУ в верхнем бьефе, повышение уровня 
воды в нижнем бьефе после возведения нижерасположенного 
гидроузла, конструктивные изменения и т. п.;

в) на основании ретроспективного расчета для наиболее от
ветственных элементов сооружения (например, верховая и ни
зовая грани бетонной плотины, контакт плотины с основанием 
под верховой гранью и т. п.) или наиболее опасных сечений 
устанавливаются значения обобщенных воздействий и сопро
тивления (с использованием метода предельных состояний) и 
коэффициенты надежности kH для начального этапа эксплуа
тации;

г) производится обследование состояния сооружения с опре
делением значений механических характеристик бетона различ
ных зон сооружения, оценкой степени коррозии арматуры, в 
том числе листовой, точным фиксированием количественных 
параметров различных дефектов конструкций (трещины, от
колы бетона и т. п .);

д) на основании анализа результатов обследования соору
жения, архивных данных и ранее выполненных натурных иссле
дований и обследований определяются закономерности измене
ния механических характеристик бетона различных зон соору
жения во времени (определяются значения коэффициентов 6R 
и kE);

е) производятся расчеты напряженно-деформированного со
стояния и прочности сооружения и его элементов для различ
ных этапов его эксплуатации (в т. ч. и будущей) с использо
ванием значений механических характеристик бетона, опреде
ленных по формулам (4.3) ч- (4.6) для этих этапов и с учетом 
обнаруженных при обследовании дефектов конструкций;
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ж) на основании результатов расчетов по п. 4.10, е устанав
ливаются значения обобщенных воздействий и сопротивления 
и коэффициенты надежности kH для рассматриваемых выше 
этапов эксплуатации сооружения;

з) на основании данных, полученных по пп. 4.10, в и
4.10, ж, строятся графики изменения во времени обобщенного 
воздействия и обобщенного сопротивления для различных зон 
сооружения и устанавливается остаточный ресурс работоспо
собности сооружения;

и) в случае необходимости разрабатываются мероприятия 
по увеличению ресурса работоспособности.

4.11. Общий порядок оценки ресурса работоспособности бе
тонных и железобетонных конструкций одинаков. Однако при 
этом следует иметь в виду следующие особенности:

— оценка прочности бетонных сооружений осуществляется, 
как правило, по их напряженному состоянию (по величинам на
пряжений в отдельных зонах), а оценка прочности железобе
тонных конструкций — по величине максимальных значений 
усилий (Мизг, Мкр, N, Q) в расчетных сечениях;

— прочность железобетонных конструкций определяется со
вместной работой двух материалов — бетона и стальной арма
туры. Поэтому при оценке надежности и ресурса работоспособ
ности эксплуатируемой конструкции необходимо знать законо
мерности изменения механических характеристик со временем 
как бетона, так и стали, а также интенсивности коррозии или 
истирания арматуры (в том числе стальной облицовки);

— одно из отличий железобетонных конструкций от бетон
ных состоит в многообразии схем их нагружения: осевое и вне- 
центренное сжатие, осевое и внецентренное растяжение, изгиб, 
кручение и др. Степень влияния изменения механических ха
рактеристик бетона и арматуры на прочность конструкции за
висит от схемы ее нагружения;

— при оценке ресурса работоспособности и безопасности 
статически неопределимых железобетонных конструкций необ
ходимо учитывать перераспределение усилий в элементах кон
струкции вследствие изменения их жесткости.

5. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИИ НА РЕСУРС 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СООРУЖЕНИЙ

5.1. Общие положения

5.1.1. Необходимость учета динамических явлений регла
ментируется рядом нормативных документов.

5.1.2. Для гидротехнических сооружений, подверженных экс
плуатационным динамическим воздействиям (станционные и 
водосливные секции бетонных плотин, здания ГЭС и т. п.) 
оценка старения материалов и соответствующего изменения ра-
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ботоспособности и безопасности самих сооружений имеет ряд 
особенностей.

5.1.3. В отличие от случая чисто статического нагружения, 
где наиболее опасные зоны практически однозначно совпадают 
с зонами максимальных напряжений, при учете динамических 
воздействий опасные зоны не обязательно совпадают с зонами 
максимальных напряжений, но могут возникнуть при меньших 
значениях напряжений, сочетающихся с неблагоприятными зна
чениями коэффициента асимметрии цикла р, а также в местах 
резкого изменения профиля сечения, в зонах строительного 
штрабления и т. п.

5.1.4. Существенные динамические напряжения могут воз
никать в зонах, удаленных от мест приложения динамических 
нагрузок, во-первых, вследствие интерференции напряжений от 
нескольких источников, а во-вторых, вследствие резонансных 
явлений в элементах, подверженных кинематическим воздей
ствиям.

5.1.5. Ухудшение таких механических характеристик бетона 
как его прочность, выносливость в процессе эксплуатации свя
зано с развитием микротрещин, их укрупнением и объедине
нием в макротрещины. Процесс трещинообразования при по
вторных, в частности, динамических воздействиях развивается 
гораздо интенсивнее, чем при статической нагрузке того же 
уровня, что с увеличением числа циклов нагружения может 
привести к разрушению.

5.1.6. Проверка возможности усталостного разрушения введе
на в нормы проектирования только в середине восьмидесятых 
годов. В выпущенных до этого проектах сооружений требова
ния по выносливости учитывались лишь по индивидуальным 
техническим условиям. Вследствие этого на ряде сооружений, 
находящихся в длительной эксплуатации и подверженных ди
намическим воздействиям, наблюдаются признаки старения в 
виде трещин, отколов или вывалов бетона и т. п.

5.2. Методика проведения обследования гидротехнических сооружений 
при динамических воздействиях

Общие положения

5.2.1. Целью динамического обследования гидротехнических 
сооружений (ГТС) для оценки их ресурса работоспособности и 
безопасности является определение основных динамических 
характеристик и оценка их влияния:

— на общую устойчивость, прочность и деформативность;
— на выносливость конструктивных элементов сооружения.
5.2.2. Работы по организации динамических испытаний (ДИ) 

выполняются в три этапа:
1. Подготовительный этап.
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2. Натурные испытания сооружения.
3. Обработка результатов, их анализ и выдача заключения.
5.2.3. Во время подготовительного этапа
1) выявляются: диапазон частот динамических воздействий, 

которым подвергаются сооружения во время эксплуатации;
амплитуда, места приложения и линии действия сил, соот

ветствующих этим частотам;
амплитуды ожидаемых динамических напряжений, вибро

перемещений, виброускорений, либо других нормируемых кине
матических параметров вибрации, вызываемых этими силами;

2) намечается методика проведения испытаний;
3) осуществляется подбор средств измерения вибраций.
5.2.4. Разработка методики ДИ сводится к определению 

мест измерения параметров динамических явлений, вызванных 
эксплуатационными динамическими нагрузками, к выявлению 
наиболее неблагоприятных по этим явлениям режимов работы 
эксплуатационного оборудования и других эксплуатационных 
устройств, являющихся источниками динамических воздей
ствий, к выбору методик измерения и обработки результатов 
измерения этих явлений, и, наконец, к выбору методики оценки 
их влияния на работоспособность сооружений.

Подбор измерительной аппаратуры

5.2.5. Подбор виброизмерительной аппаратуры начинают с 
определения диапазона частот, в пределах которых необходимо 
произвести измерение вибраций, точнее — нижней и верхней 
частот этого диапазона.

5.2.6. Нижнюю частоту диапазона измеряемых частот реко
мендуется выбирать наименьшей из двух:

— равной половине низшей из частот вынужденных колеба
ний (для конструкций здания ГЭС низшая из частот вынужденных 
колебаний обычно равна жгутовой частоте; для конструкций водо
сбросных сооружений и гасителей энергии эта частота может 
определяться как частота первого максимума спектра пульса
ций нагрузки);

— равной половине низшей из собственных частот сооруже
ния.

5.2.7. Верхнюю частоту диапазона измеряемых частот реко
мендуется принимать равной удвоенной частоте самой высоко
частотной составляющей из значимых частот спектра динами
ческих нагрузок.

5.2.8. Выбор измеряемого параметра динамических явлений, 
как правило, определяется нормируемым параметром или кри
терием допустимости. Так, например, для контроля напряжен
но-деформированного состояния рекомендуется измерять непо
средственно деформации и виброперемещения. В других слу-
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чаях может потребоваться измерять виброскорости или 
виброускорения.

5.2.9. Количество точек измерения не менее восьми и не бо
лее 32.

Проведение испытаний. Обработка результатов

5.2.10. При проведении ДИ рекомендуется первоначально с 
использованием легкой переносной измерительной аппаратуры 
провести рекогносцировочное обследование уровней колебаний 
различных конструкций в различных точках сооружения при 
различных режимах источников динамических нагрузок. После 
этого по результатам рекогносцировки на наиболее неблаго
приятных по уровням вибраций секциях сооружения прово
дятся детальные исследования с применением синхронной ре
гистрации вибраций в необходимом количестве точек на всех 
наиболее неблагоприятных режимах.

5.2.11. Для выявления наиболее неблагоприятного источ
ника вибраций рекомендуется проводить испытания поочередно 
при работе только одного источника динамических нагрузок, 
либо, если это возможно, то при различных комбинациях 
этих источников.

5.2.12. На водосбросных сооружениях рекомендуется прово
дить ДИ при различных сочетаниях работающих и неработаю
щих водосбросов.

5.2.13. При обработке результатов измерения для сооруже
ний рекомендуется по выявленным формам вынужденных коле
баний определять силы инерции собственных масс сооружения 
и проверять устойчивость, прочность и выносливость сооруже
ний при суммарном квазистатическом действии статических и 
динамических нагрузок в наиболее неблагоприятных сочета
ниях.

5.3. Методика учета динамических явлений при оценке ресурса 
работоспособности и безопасности гидротехнических сооружений

5.3.1. Учет динамических воздействий при оценке ресурса 
работоспособности и безопасности бетонных и железобетонных 
конструкций сооружений при старении базируется на совмест
ном анализе статического и динамического напряженно-дефор
мированного состояния конструкций гидросооружений. Учиты
вая высокую трудоемкость такого анализа, можно указать кри
терии, при которых учет динамических воздействий при 
указанной оценке не нужен. Эти критерии приводятся ниже.

5.3.2. Для конструкций, подверженных воздействиям от пе
редающихся непосредственно на них динамических сил, возни
кающих при работе агрегатов и другого оборудования от пуль
саций давления воды в проточных частях, а также при контакте 
конструкций с турбулентным потоком (силовое воздей
ствие), учет динамических воздействий не нужен, если сумма
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максимальных напряжений ( о Ма к с )  абсолютных значений ста
тических (ост) и динамических (одни) напряжений не превос
ходит 0 ,5 /? у Ст (/?Уст — наименьшее значение предела усталости 
для бетона). Динамическое напряжение при этом вычисляется 
из статического расчета от сил, равных по величине десяти
кратным амплитудам динамических сил, действующих по тем 
же линиям действия и приложенных в тех же точках, что и 
динамические силы, т. е.

^ < 1 .  (5.1)Ауст

5.3.3. Для конструкций, подверженных воздействиям от ко
лебаний основания (кинематическое возбуждение), возникаю
щих при гашении энергии водных потоков в нижнем бьефе 
водосливных плотин, массовых промышленных взрывах в распо
ложенных вблизи карьерах, других видах взрывного производ
ства, а также от динамических воздействий со стороны распо
ложенных вблизи промышленных объектов, учет этих воздей
ствий не нужен, если максимальная амплитуда ускорений 
(Ямакс) от указанных воздействий не превышает ад =  0,1 м /с2, 
т. е.

д макс ^  
Дд

(5.2)

5.3.4. Для конструкций, подверженных совместному дина
мическому воздействию силового и кинематического возбужде
ния, учет этого воздействия не нужен, если выполняется нера
венство

к с  1 Д м а к с  

^уст аА

5.3.5. При выполнении условий, приведенных в пп. 5.3.1. Ч-
5.3.4, для оценки влияния динамических воздействий на рабо
тоспособность и безопасность бетонных и железобетонных кон
струкций, длительно эксплуатируемых гидросооружений необ
ходимо совместное рассмотрение статического и динамического 
напряженно-деформированного состояния сооружения с анали
зом наиболее неблагоприятных их сочетаний для различных 
частей сооружения. Для этого могут быть использованы ме
тоды, изложенные в [20—21], либо привлечены специализиро
ванные организации.

5.3.6. Если величина суммы статических сжимающих или 
растягивающих напряжений о Макс превышает значение расчет
ного сопротивления бетона при многократно повторяющихся 
нагрузках /? 'ьм, т. е.

< 1. (5.3)

^макс > r :*N > (5.4)
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то необходимо принятие срочных мер для предупреждения ус
талостного разрушения бетона конструкции.

При этом при проверке на выносливость железобетонных 
конструкций расчетные сопротивления бетона при числе цик
лов нагружений N определяется по формуле

=  U K , -  0,3/?» -  /? /) , (5.5)

где Rb — расчетное или нормативное сопротивление, определя
емое в соответствии с [4]; N — число циклов загружения за 
расчетный период эксплуатации сооружения; R'b — расчетное 
или нормативное сопротивление при числе загружений N =  
=  2 • 10е .

Значения R'ь вычисляются путем умножения соответствую
щих расчетных сопротивлений бетона на коэффициент условий 
работы уь„ принимаемый по табл. 5.1 [4].

5.3.7. Если напряжения в бетоне удовлетворяют неравенст
вам (5.4), то для оценки состояния бетона гидротехнических 
сооружений после длительной эксплуатации рекомендуется к 
количественным оценкам характеристик материалов, определи-

Таблица 5 1.

Значения коэффициента динамичности k& в зависимости 
от уровня суммарных напряжений и коэффициента асимметрии цикла

При растяжении

°макс' h b l Rbt меньше или равн0

0,5 | 0,6 0,7 |1 ° '8 | 0,9 0,95

0 1.0 1,2 1,4 К б 1,8 2 .0
0 ,2 1,0 1,15 1.3 1,45 1.6 1.8
0 ,4 1,0 и 1,2 1.3 1.4 1,5
0 ,6 1,0 1.0 1,05 1,10 1,15 1.2

> 0 ,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0

При сжатии

амакс,та tRb меньше илн Равн0
о

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95

0 1.0 и 1,25 1,4 1,6 1,8
0 .2 1.0 1,05 1,15 К З 1,5 1,6
0 .4 1.0 1,0 1,1 1,2 К З К 4
0 .6 1,0 1.0 1,0 1 ,05 1.1 1,2

> 0 ,8 1,0 1.0 к о к о к о к о

^макс стМаксП римечание: при промежуточных значениях ------- --— » —— 5—  и о значения k
Т Ьг'кЫ.

определяются по интерполяции.

24



ющих старение, перечисленных в разделе 4, вводить коэффи
циент динамичности, определяемый по табл. 5.1.

5.3.8. Если величина суммы растягивающих статических на
пряжений и амплитуды динамических напряжений аМакс,а пре
вышает значение расчетного сопротивления арматуры при 
многократно повторяющихся нагрузках R'sn, т. е.

а макс, а  ^  ^ s.\M (5 .6 )

то необходимо принятие срочных мер для устранения усталост
ного разрушения арматуры железобетонных конструкций.

Величина расчетного сопротивления арматуры R 'sn при 
числе циклов нагружения N определяется по формуле

я ; х =  3,25tfs ---- (3,25i?s -  Rt'), (5.7)

где Rs — расчетное сопротивление растянутой арматуры, опре
деляемое по п. 2.17 [4]; R 's — расчетное сопротивление арма
туры на выносливость при числе циклов загружения N =  2 • 106 
циклов.

Значения R 's вычисляются в соответствии с п. 2.19 [4].
Формула (5.7) справедлива при N ^ .  2 • 10е циклов загруже

ния. При числе циклов ;V>2*106 значения R 'sn принимаются 
равными R's.

5.3.9. Для суждения о допустимости или недопустимости 
того или иного режима многократного нагружения одной из 
простейших и достаточно удобных является диаграмма вынос
ливости, приведенная на рис. 5.1. По горизонтали отложено 
число циклов N' в логарифмическом масштабе, по вертикали — 
отношение амакс =  аст +  аДИн к соответствующему норматив
ному сопротивлению материала, и каждая кривая соответствует 
определенному значению р.

Область графика, лежащая ниже кривой р =  const, называ
ется областью выносливости при данном р, а область, располо
женная выше этой кривой, называется областью усталостного 
разрушения при данном р.

Приведенные выше данные относятся к образцам.
При расчете реальных конструкций вместо нормативных со

противлений и /?bN принимают расчетные Rs и К на
грузкам, при действии которых определяют амакс, вводятся пе
регрузки и т. д.

5.3.10. Для изгибаемых железобетонных элементов харак
тер разрушения определяется их процентом армирования р, и 
величиной коэффициента асимметрии цикла р.

При р порядка 0,5 и ниже зависимость от процента армиро
вания следующая:

при р < 0 ,7 -^ 0 ,8 %  усталостное разрушение начинается с 
арматуры, при р > 0 , 9 1,0% — с бетона, а в промежуточной
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зоне может начаться либо с арматуры, либо с бетона, либо с 
усталостного нарушения сцепления арматуры с бетоном.

5.3.11. При учете влияния динамических воздействий на 
прочность, общую устойчивость и деформативность сооружений 
рекомендуется пользоваться справочными данными [20—22].

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

В табл. 6.1 приведены основные способы продления ресурса 
работоспособности бетонных и железобетонных сооружений 
(преимущественно бетонных плотин), а также технические 
приемы, с помощью которых может быть осуществлен тот или 
иной прием, и достигаемый при этом эффект.

6.1. Методы повышения механических характеристик бетона 
деградированных зон сооружения

6.1.1. С целью восстановления (укрепления) бетона исполь
зуются:

— цементация;
— инъектирование бетона полимерными материалами;
— удаление разрушенного (дефектного) бетона с заменой 

его новым в локальной части конструкции.
Эти методы применялись и применяются в практике укреп

ления и ремонта бетонной кладки бетонных и железобетонных 
гидротехнических сооружений для продления ресурса их рабо
тоспособности. Вместе с тем, за последние годы они значи
тельно усовершенствованы благодаря достижениям в области 
технологии цемента, бетона, полимерных материалов и произ
водства строительных работ.

6.1.2. Производственный процесс выполнения ремонтных ра
бот по восстановлению монолитности и водонепроницаемости 
бетона сооружений методом цементации содержит следующие 
основные технологические операции:

— бурение скважин;
— поверхностную изоляцию (зачеканку и т. п.) трещин;
— инъекционные работы.
6.1.3. Расположение скважин, их направление и глубина 

назначаются в проекте производства работ и корректируются 
в процессе выполнения работ.

При наличии фильтрующих трещин, в которых затруднена 
разделка и поверхностное уплотнение их устья, необходимо бу
рение дренирующих скважин. В сооружениях, имеющих дре
наж в бетоне, цементационные скважины задаются с таким 
расчетом, чтобы в процессе нагнетания закрепляющих мате
риалов была бы исключена возможность забивки дренажа, или 
предусматриваются мероприятия по его восстановлению.
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Таблица 6Л

Основные способы и технические приемы продления ресурса 
работоспособности сооружения

М
п/п

1

Способ продления 
ресурса работоспо

собности сооружения

Восстановление 
механических ха
рактеристик бето
на деградирован
ных зон соору
жения.

Технический прием Достигаемый эффект

а) цементация деград и-,, 
рованного бетона;
б) инъектирование де
градированного бетона 
полимерными и др. ма
териалами;
в) удаление разрушен
ного бетона с последу
ющей заделкой разру
шенного слоя.

Восстановление (повы
шение) механических 
характеристик бетона

То же

То же

2 Изменение конст 
рукции плотины.

а) предварительное об
жатие напорной грани 
сооружения;

б) утяжеление гребня 
плотины;
в) пригрузка низовой 
грани плотины путем 
отсыпки грунтовой при
змы;

г) цементация межсек
ционных швов гравита' 
ционных плотин;

д) укладка дополни
тельных объемов бетона 
на низовой грани;

е) увеличение высоты 
поперечного сечения 
балочных и плитных же
лезобетонных конструк
ций;
ж) уменьшение расчет
ных пролетов конструк
ций.

Увеличение сжимающих 
напряжений на напор
ной грани и снижение 
их на низовой грани. 
Увеличение устойчивости 
сооружения на сдвиг.

То же
Увеличение сжимающих 
напряжений в расчетных 
сечениях плотины. Увели
чение устойчивости соо
ружения на сдвиг. Теп
лоизоляция низовой гра
ни.
Обеспечение простран
ственной работы грави
тационных плотин, рас
положенных на скаль
ном основании в срав
нительно узких каньо
нах.
Увеличение сжимающих 
напряжений на напорной 
грани и снижение их 
на низовой грани. 
Увеличение устойчивости 
сооружения на сдвиг. 
Снижение растягиваю
щих напряжений в ар
матуре.

Уменьшение изгибаю
щего момента в пролете 
конструкции.
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Продолжение таблицы 6.1

№
п/п

3

Способ продления 
ресурса работоспо

собности сооружения
Технический прием

Снижение нагру а) устройство водоне-
зок и воздействий проницаемого экрана
на сооружение или покрытия на напор

ной грани плотин;

б) восстановление дре
нажной системы соору
жения;
в) восстановление дре
нажной системы осно
вания сооружения;

г) восстановление про- 
тивофильтрационных ус
тройств в основании;
д) устройство тепло
изоляционного экрана 
па низовой грани пло
тин,
е) удаление наносов, 
отложившихся перед 
плотиной;

ж) снижение уровня 
воды в верхнем бьефе;
з) снижение уровней 
вибраций и динамиче
ских напряжений.

Достигаемый эффект

Снижение противодав
ления в расчетных се
чениях плотины. 
Изменение критериев 
общей прочности пло
тины.
Снижение противодавле
ния в расчетных сече
ниях плотины.
Снижение противодав
ления по контакту пло
тины с основанием. 
Увеличение устойчи
вости плотины на сдвиг

То же
Снижение температур
ных напряжений в рас
четных сечениях пло
тины.
Увеличение сжимаю
щих напряжений на на
порной грани и сниже
ние их на низовой гра
ни.
Увеличение устойчиво
сти плотины на сдвиг.

То же
Снижение динамических 
воздействий

Как правило, скважины глубиной до двух метров и диамет
ром до 45 мм бурятся легкими ручными перфораторами; сква
жины большей глубины и диаметра — буровыми станками.

6.1.4. Для предотвращения излива инъекционного раствора 
при его нагнетании в трещины устья последних должны быть 
герметизированы. Практичен способ, предусматривающий рас
шивку устья трещин на глубину Зч-5 см, с последующим запол
нением штрабы раствором на основе цемента с 1,5ч-2,0 час
тями мелкого песка и добавлением ускорителей схватывания. 
При четкой конфигурации трещин целесообразна их зачеканка 
свинцовой проволокой, либо установка пластырей.

При значительной площади дефектной зоны производится 
площадная цементация, включающая бурение шпуров, заделку 
устья трещин и нагнетание инъекционного раствора в порядке
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очередности обработки скважин с использованием тампонов- 
нагнетателей.

6.1.5. Инъектирование трещин и фильтрующих строитель
ных швов выполняется при положительной температуре бетон
ного массива в период их максимального раскрытия.

6.1.6. При использовании цементных растворов для лечения 
трещин нагнетание начинают непосредственно после гидравли
ческого опробования скважин. Начальная консистенция пода
ваемого раствора определяется величиной удельного водопо- 
глощения и задается в проекте производства работ.

6.1.7. Давление нагнетания раствора назначается с учетом 
обеспечения подъема раствора от скважины первой очереди 
(нижнего ряда) до скважин второй очереди (вышерасположен- 
ный ряд). В этом случае при принудительном движении раст
вора снизу вверх можно рассчитывать на седиментацию частиц 
цемента из раствора и уплотнение части трещин, расположен
ных ниже скважин первой очереди.

При цементации массива бетона с сетью трещин часто на
блюдается выход раствора из расположенных рядом трещин. 
В случае, если В /Ц  выходящего раствора выше, чем нагнетае
мого, то заделка выходов раствора из трещин не производится.

В случае выхода раствора через течи в труднодоступных 
местах ликвидация таких выходов выполняется подачей коагу
лянта (например, жидкого стекла) через специальные сква
жины, пробуренные до плоскости трещины к месту выхода 
раствора. При смешивании раствора с коагулянтом происходит 
его быстрое загустение и кольматация течи.

6.1.8. В ряде случаев единственно возможным способом 
восстановления прочности бетонных и железобетонных кон
струкций является полное удаление деградированного бетона с 
последующей заменой его бетоном, класс которого по прочно
сти и марки по водонепроницаемости и морозостойкости в пол
ной мере отвечают условиям эксплуатации сооружения (напри
мер, напорный элемент гребня водослива Верхне-Свирской 
ГЭС).

6.1.9. Для обеспечения совместной работы старого бетона 
с вновь уложенным в проекте ремонтных работ или реконструк
ции сооружения необходимо рассмотреть вопрос о целесообраз
ности применения анкеровки с помощью стальных стержней.

6.1.10. При выполнении ремонтных работ используются ма
териалы, свойства которых устанавливаются соответствующими 
техническими условиями и ГОСТ. Применяемые составы долж
ны гарантировать получение в результате ремонта долговечной 
конструкции. Для ремонта конструкций, изготовленных с ис
пользованием портландцемента, шлакопортландцемента или 
пуццоланового портландцемента должен применяться только 
портландцемент.
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6.2. Методы повышения несущей способности бетонных iijiOfHtt

6.2.1. При обследовании сооружений гидроузлов может 
быть установлено, что вследствие старения материалов ресурс 
их работоспособности или уже исчерпан, или может быть ис
черпан в ближайшем будущем. Применительно к бетонным 
плотинам это означает, что сооружения не отвечают требова
ниям общей прочности, содержащимися в современных нормах 
проектирования. В этом случае, кроме мероприятий, изложен
ных в разделе 6.1, а иногда вместо них, могут быть эффективно 
использованы мероприятия, приводящие к некоторым измене
ниям конструкции сооружения или схемы его статической рабо
ты. Выбор того или иного технического приема осуществляется 
на основе технико-экономического сопоставления вариантов.

6.2.2. Обжатие напорной грани с помощью предварительно 
напряженных тяг. Этот способ целесообразно применять, если 
напряжения на напорной грани плотины и на ее контакте с ос
нованием, а также на низовой грани не соответствуют требо
ваниям норм и требуется повысить уровень сжимающих напря
жений на напорной грани и на контакте ее с основанием и сни
зить на низовой грани. Способ может быть эффективен для 
плотин высотой до 60 м, расположенных на скальном основа
нии. Использование данной схемы работы сооружения требует 
бурения скважин в теле плотины и в основании, установки и 
анкеровки в основании стальных тяг, натяжения арматуры, 
фиксирования натяжения. Как правило, скважины устраива
ются вертикальными с гребня плотины (рис. 6.1). Возможны 
варианты, когда скважины бурятся из потерны в теле плотины 
или с низовой грани, причем в последнем случае с наклоном в 
сторону верхнего бьефа.

6.2.3. Утяжеление гребня плотины. Указанный технический 
прием (рис. 6.2) рекомендуется для плотин высотой до 60 м. 
Достигаемый при этом эффект тот же, что и при предваритель
ном обжатии напорной грани. Преимущество его перед ним со
стоит в отсутствии необходимости бурения скважин, подтяги
вания анкеров в период эксплуатации и возможности примене
ния на любых основаниях. Наращивание гребня осуществляет
ся бетоном низких марок с разрезкой наращиваемого массива 
швами, продолжающими секционные швы или чаще. Рациональ
ное смещение надстройки в сторону верхнего бьефа определяется 
экономическими соображениями, однако при обеспечении допу
стимого уровня напряжений по низовой грани и прочности 
надстройки при особом сочетании нагрузок (сейсмическое воз
действие) .

Для водосливного и станционного участков плотины целе
сообразно рассмотреть обжатие напорной грани путем бетони
рования массива с использованием эстакады.
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6.2.4. Пригрузка низовой грани плотины путем отсыпки 
грунтовой призмы. Указанный технический прием (рис. 6.3) мо
жет быть эффективен для невысоких плотин, главным образом, 
в наиболее высокой их части, обычно в русловом понижении. 
При использовании данного приема следует предусмотреть от
сыпку песчаной подушки, отделяющей основной массив отсыпки 
от грани плотины и обеспечивающей нормальную осадку грун
товой массы. Кроме обжатия напорной грани и повышения ус
тойчивости сооружения на сдвиг применение рассматриваемого 
технического приема приводит также к защите низовой грани 
от температурно-влажностных воздействий, что также положи
тельно влияет на продление ресурса работоспособности соору
жения.

6.2.5. Цементация межсекционных швов гравитационных 
плотин. Данный технический прием эффективен для гравита
ционных плотин, находящихся в узком створе со скальным ос
нованием— с отношением пролета к высоте плотины не более 
5,0. Обеспечение пространственной работы сооружения благо
приятно отражается на ее напряженно-деформированном со
стоянии и увеличивает ее прочность и устойчивость. Аналогом 
данного решения может служить гравитационная плотина Курп- 
сайского гидроузла. Необходимо отметить, что цементация 
должна обеспечить хороший контакт в средней по высоте части 
плотины, но не менее, чем на 50% цементируемой поверхности. 
Эффект от применения данного способа повышается, если це
ментация осуществляется при пониженном уровне воды в водо
хранилище.

6.2.6. Укладка дополнительного объема бетона по низовой 
грани плотины. Данное техническое решение (рис. 6.4) — наи
более распространенный прием для увеличения жесткости се
чений сооружений, используемый при реконструкции и ремонте 
плотин. Частным случаем такого усиления может быть устрой
ство контрфорсов как для гравитационных, так и для арочных 
плотин (например, плотина Толла во Франции). При осуществ
лении способа необходимо предусмотреть мероприятия, обеспе
чивающие совместную работу старого и нового бетона (анке
ровка, в том числе предварительно напряженная, бетонирова
ние при опорожнении водохранилища и др.).

6.2.7. Утолщение гребня арочных плотин. Возможным реше
нием по усилению арочных плотин является утолщение их греб
ня с тем, чтобы произошло перераспределение усилий между 
перенапряженными консольными элементами и менее напря
женными арочными поясами. При наличии слабых бортов 
на верхних отметках рекомендуется использование «ныряю
щего» утолщенного гребня, который передает усилия на берега 
ниже отметки гребня плотины (рис. 6.5).
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6.3. Методы повышения несущей способности железобетонных конструкций

6.3.1. Необходимость в повышении несущей способности же
лезобетонных конструкций может возникнуть как вследствие ее 
снижения из-за старения материалов и коррозии арматуры, так 
и вследствие повышения расчетных нагрузок.

Повышение несущей способности железобетонных конструк
ций может быть осуществлено или путем усиления арматуры 
при сохранении их геометрических размеров, или путем увели
чения высоты поперечного сечения балочных и плитных желе
зобетонных элементов, или же путем уменьшения их расчетного 
пролета.

6.3.2. Ремонт железобетонных элементов без изменения их 
геометрических размеров. Наиболее типичными повреждениями 
железобетонных элементов гидросооружений являются: рако
вины в бетоне с обнажением арматуры, отслоение защитного 
слоя бетона, трещины в бетоне вдоль продольных стержней 
арматуры, коррозия арматуры. Последовательность операций 
при ремонте железобетонных конструкций, геометрические раз
меры которых при ремонте не изменяются, следующая:

— удаление отколовшегося бетона;
— освобождение арматуры* от кусков бетона;
— удаление с арматуры продуктов коррозии (до металличе

ского блеска);
— усиление армокаркаса приваркой дополнительных стерж

ней арматуры или установкой дополнительной сетки;
— нанесение на арматуру слоя антикоррозионного защит

ного материала;
— нанесение на промытую поверхность старого бетона ад

гезионного мостика (тонкого слоя материала, усиливающего 
адгезию между старым и новым бетоном);

— заделка поврежденных участков бетоном или раствором;
— нанесение на поверхность бетона защитных покрытий.
Удаление отколовшегося бетона, освобождение арматуры от

кусков бетона выполняется, как правило, механическим путем 
с помощью отбойного молотка, ручного инструмента. Работы 
следует вести таким образом, чтобы не повредить армокаркас 
(изгиб стержней, их обрыв и т. п.).

Удаление с арматуры продуктов коррозии выполняется с 
использованием пескоструйной или дробеструйной установки.

Защита арматуры антикоррозионной покраской выполня
ется в случаях интенсивной ее коррозии (зоны переменного 
уровня воды, помещения с повышенной влажностью). Для за
щиты арматуры используются те же материалы, что применя
ются для антикоррозионной защиты металлических конструк
ций.

При заделке поврежденных участков бетоном может исполь
зоваться как обычный способ бетонирования, так и раздельное 
бетонирование.
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При обычном способе бетонирования бетон подается через 
окно в верхней части опалубки и уплотняется с помощью виб
ратора.

Опалубка может быть как съемная (чаще всего в виде де
ревянного щита), так и несъемная — из стального листа. 
Несъемную опалубку целесообразно применять в конструкциях 
(оголовки и грани быков, пазы затворов и т. п.), повреждаемых 
потоком воды, плавающими в воде телами (рис. 6.6). При гу
стом армировании конструкций и использовании несъемной 
опалубки возможно применение раздельного бетонирования. 
При раздельном бетонировании полость ремонтируемой кон
струкции вначале заполняется крупным заполнителем (гравий, 
щебень), а затем в нее через специальные отверстия в опалубке 
подается под давлением цементно-песчаный раствор. При боль
ших размерах полости в опалубке устраивается несколько от
верстий по высоте, причем подача раствора начинается с са
мого низкого отверстия.

Несъемная опалубка должна быть надежным способом за- 
анкереиа в бетон.

В состав ремонтных работ железобетонных конструкций, 
подверженных действию агрессивной среды, должны включать
ся мероприятия по нанесению на них защитных покрытий.

6.3.3. Увеличение высоты поперечного сечения балочных и 
плитных железобетонных конструкций. Для восстановления 
(усиления) несущей способности железобетонных конструкций 
гидротехнических сооружений (элементы контрфорсных пло
тин с плоским напорным перекрытием, зданий ГЭС, шлюзов 
и др.) эффективным способом, наряду с усилением армирова
ния, может быть увеличение высоты их поперечного сечения, 
например, путем укладки дополнительного слоя бетона по верху 
плиты. При этом особое внимание должно быть уделено обе
спечению связи нового и старого бетона (анкеровка, хомуты 
и т. п.). Целесообразно усиление таких конструкций произво
дить в разгруженном состоянии.

6.3.4. Уменьшение расчетного пролета железобетонных кон
струкций. В ряде случаев восстановление (усиление) несущей 
способности железобетонных конструкций может быть осуще
ствлено путем уменьшения их расчетного пролета. Это может 
быть осуществлено путем устройства вутов на опорной кон
струкции или ее утолщения (например, быка).

6.3.5. Самостоятельную группу гидротехнических сооруже
ний составляют напорные туннели с железобетонной обделкой. 
В Приложении изложен способ ремонта железобетонной об
делки напорных туннелей путем устройства внутреннего сколь
зящего железобетонного кольца, разработанный ГрузНИИЭ.
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6.4. Ремонт стальной облицовки сталежелезобетонных конструкций

Стальная облицовка сталежелезобетонных конструкций в 
период эксплуатации может получить следующие повреждения:

— отслоение облицовки от окружающего бетона;
— появление трещин как в листах металла, так и в зоне их 

сварочных швов;
— отрыв кусков облицовки или значительное (по толщине) 

ее абразивное истирание.
Трещины в стальной облицовке ликвидируются путем их за

варивания электросваркой с предварительной разделкой краев 
трещины (снятие фасок).

При утрате кусков облицовки или значительном ее истира
нии (чаще всего в лотке тоннеля) ремонт облицовки произво
дится путем наваривания или вваривания заплат. При ремонте 
путем вваривания заплат предварительно из листа металла 
вырезается заплата, как правило, правильной геометрической 
формы (круг, прямоугольник, ромб и т. п.). Края заплаты вы
равниваются шлифмашинкой, с них снимается фаска. Заплата 
накладывается на поврежденный участок облицовки, после чего 
на ней очерчивается контур заплаты. По этому контуру выре
зается «окно» в поврежденной облицовке. Края окна обрабаты
ваются с помощью шлифмашинки, с них снимается фаска. З а 
тем в «окно» вставляется заплата и заваривается шов между 
ней и облицовкой.

Отслоение облицовки от окружающего бетона, в том числе 
участка ее в зоне ремонта путем вваривания значительных по 
площади заплат, ликвидируется путем наполнительного инъек- 
тирования. Инъектирование осуществляется через специально 
рассверленные отверстия в облицовке, оборудованные необхо
димыми устройствами. Для инъектирования используются це
ментный, цементно-песчаный, коллоидно-цементный (К Ц Р ), 
коллоидный полимер-цементный (КПЦР) растворы, а также 
составы на основе эпоксидных смол и др. материалов.

6.5. Снижение нагрузок и воздействий на сооружение

6.5.1. Вопрос о снижении нагрузок и воздействий на соору
жение может возникнуть в двух случаях:

1. Нагрузки превзошли значения, принятые при проектиро
вании сооружения, вследствие его старения (противодавление 
в теле плотины и в ее основании, температурные воздействия, 
давление наносов и др.).

2. Сооружение находится в предаварийном состоянии вслед
ствие его старения или чрезвычайных происшествий и для пре
дотвращения его разрушения необходимо осуществить сниже
ние активных нагрузок (давление воды на напорную грань пло
тины) .
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6.5.2. Снижение противодавления в теле плотины. Противо
давление в теле плотины может быть снижено путем устрой
ства водонепроницаемого экрана на ее напорной грани и вос
становления дренажной системы.

а) Устройство водонепроницаемого экрана или покрытия 
на напорной грани плотины

Этот радикальный технический прием может быть осуществ
лен на сравнительно невысоких плотинах, создающих водохра
нилища небольшого объема и имеющих водосбросные сооруже
ния, позволяющие опорожнить водохранилище*. При протяжен
ных плотинах небольшой высоты устройство водонепроницае
мого экрана может быть выполнено отдельными участками по 
длине плотины под защитой временной перемычки.

Экраны могут быть выполнены из армированного торкрет
бетона; асфальто-бетона, защищенного сборными железобетон
ными плитами; металлического листа; синтетических материа
лов. Вместо экрана напорная грань плотины может быть снаб
жена водонепроницаемым покрытием из эпоксидных смол, по
лиуретанов.

Наиболее эффективными являются конструкции экранов, 
снабженные системой дренажа. В этом случае противодавление 
в теле плотины полностью снимается и существенным образом 
изменяются критерии прочности сооружения.

б) Восстановление дренажной системы 
тела плотины

Нормальная работа дренажной системы тела плотины мо
жет быть восстановлена или ремонтом существующих дренаж
ных скважин, или созданием новых скважин.

Очистка существующих дрен может быть осуществлена про
мывкой их водой под давлением. Новые скважины устраива
ются путем бурения, как правило, с гребня плотины.

6.5.3. Снижение противодавления на контакте плотины с ос
нованием. Противодавление на контакте плотины с основанием 
может быть снижено путем восстановления противофильтраци- 
онной завесы и дренажной системы в основании и устройства 
водонепроницаемого понура со стороны верховой грани пло
тины.

а) Восстановление противофильтрационной завесы

Эффективная работа противофильтрационной завесы может 
быть восстановлена путем бурения новых скважин и цемента
ции основания современными составами на основе цемента или 
с использованием для этих целей синтетических органических 
соединений (силикаты, битумы), в ряде случаев в сочетании

3* 35



с материалами других типов (эпоксидная смола, полиуретаны, 
полиэфиры, акриламиды и т. п .).

Новые синтетические и полимерные материалы способны за 
полнять более мелкие трещины, чем цементные растворы.

б) Восстановление дренажной системы 
основания плотины

Способы восстановления дренажной системы основания пло
тины практически те же, что и способы восстановления тела 
плотины.

в) Устройство водонепроницаемого понура

Это мероприятие может быть осуществлено на гидроузлах 
с небольшим объемом водохранилища или участками под за 
щитой перемычек. Понуры могут быть жесткими (бетонные, 
железобетонные, из торкрет-бетона) или гибкими (глиняные, 
битумные, асфальто-бетонные и др.). Особое внимание должно 
быть уделено обеспечению надежного контакта понура с верхо
вой гранью плотины.

6.5.4. Снижение температурных воздействий. Температурные 
воздействия приводят не только к изменению уровня напряж е
ний в расчетных сечениях тела плотины и к образованию  тре
щин как на верховой, так и на низовой гранях плотины, но и 
в сочетании с влажностными воздействиями — к интенсивному 
старению бетона, снижению его механических характеристик. 
Поэтому снижение температурных воздействий эффективно от
раж ается на продлении ресурса работоспособности плотины, с 
одной стороны, снижая уровень действующих напряжений, а, 
с другой стороны, обеспечивая сохранность бетона.

Теплозащитные экраны на низовой грани гравитационных и 
контрфорсных плотин могут быть временными, восстанавливае
мыми каждый год (например, из стойких замороженных пен), 
или постоянными (из легкого асфальтобетона, эпоксидно-ка- 
менноугольных или поливинил-хлоридных пенопластов и дру
гих теплогидроизоляционных материалов).

6.5.5. Снижение нагрузки от давления отложившихся перед 
плотиной наносов. Необходимость в применении этого способа 
снижения активных нагрузок на сооружение возникает преиму
щественно на гидроузлах с малыми размерами водохранилищ, 
расположенных на горных реках. В проектах сооружений на 
водотоках с большим количеством взвешенных наносов обычно 
предусматриваются промывные галереи, водоспуски и т. д. 
В более старых сооружениях (например, на Гергебильской 
ГЭС) таких элементов не предусматривалось. В этих случаях 
наносы перед плотиной могут быть удалены методом гидроме
ханизации.
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6.5.6. Снижение уровня воды в верхнем бьефе, Этот ради
кальный, но нежелательный по экономическим соображениям 
способ продления ресурса работоспособности плотины чаще 
всего целесообразно применять как временную промежуточную, 
вспомогательную меру, необходимую для осуществления дру
гих способов увеличения прочности сооружения. Как самостоя
тельный способ он неизбежно связан с модернизацией водо
пропускных сооружений с целью обеспечения пропуска расчет
ного паводка в условиях пониженного уровня воды в водохра
нилище.

Наиболее частым решением может быть ограничение отмет
ки форсированного горизонта в водохранилище или времени 
его стояния на максимальных отметках. Обоснованием такого 
решения могут быть данные по эксплуатации сооружения. Опыт 
показывает, что длительное стояние повышенных горизонтов 
водохранилища вызывает дополнительную деформацию основа
ния, которая не восстанавливается полностью при снижении 
УВБ и может привести к нарушениям прочности в разных ме
стах напорного фронта гидроузла.

6.5.7. Снижение уровней вибраций и динамических напря
жений. Методы снижения уровней вибраций и динамических 
напряжений в восстанавливаемых конструкциях и сооружениях 
(виброзащита), как известно, делятся на две группы:

— базирующиеся на воздействии на источники динамических 
нагрузок;

— базирующиеся на воздействии на собственные динамиче
ские характеристики конструкций.

Из источников динамических нагрузок наиболее существен
ными являются следующие:

— машинное оборудование ГЭС, главным образом гидро
агрегаты и некоторые виды вспомогательного оборудования — 
поршневые компрессоры и мощные насосы;

— турбулентные потоки в проточных частях гидротурбин
ных блоков, туннельных водоводах и поверхностных водосбро
сах, и на шлюзах;

— колебания регулирующих затворов при их неполном от
крытии вследствие их взаимодействия с потоком;

— железнодорожный и автомобильный транспорт при ис
пользовании плотин в качестве магистральных транспортных 
мостовых переходов, как это имеет место на ряде Волжских 
ГЭС, на Братской ГЭС и т. п.

Для гидроагрегатов главными методами уменьшения нагру
зок от них являются балансировки, использование их в нагру
зочных режимах, не вызывающих сильных вибраций, отработка 
комбинаторных зависимостей между открытиями направляю
щего аппарата и углом атаки лопастей не только по макси
мальному КПД, но и по минимуму вибраций (в большинстве 
случаев оба эти критерия приводят к совпадающим результа-
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там, но не всегда), правильное регулирование положения по
люсных колонок статора гидрогенератора и равномерности за
зора между ротором и статором и т. п. Для группы гидроагре
гатов, например, если в одном гидротурбинном блоке объеди
нено 2ч-4 агрегата, появляется дополнительная возможность 
установки аппаратуры для включения гидрогенератора в син
хронный режим при фазировке ротора, зависящей от фаэировки 
роторов ранее запущенных агрегатов. Таким образом, можно 
организовать работу гидроагрегатов с частичным взаимным 
уравновешиванием динамических нагрузок от них на опреде
ленные строительные конструкции.

Для вспомогательного оборудования наиболее приемлемы 
методы балансировки, а при синхронном приводе и метод про
тивофазных пусков. Кроме того, возможно применение силовой 
виброизоляции.

Для турбулентных потоков методы снижения нагрузок очень 
индивидуальны. Например, перевод напорного водовода в без
напорный режим существенно меняет спектральный состав и 
стандарт пульсации гидродинамического давления на обделку. 
В ряде случаев удается существенно повлиять на характери
стики нагрузок с помощью впуска в поток воздуха. Здесь суще
ственными являются выбор места подачи и расхода воздуха.

Для гасителей энергии, в том числе водобойных колодцев, 
наиболее эффективным может явиться изменение их геометрии, 
особенно геометрии поверхности водобоя в зоне сопряжения 
донного и поверхностного вальцов.

Для затворов наиболее эффективно снижение динамических 
нагрузок достигается переходом к дискретному регулированию 
с помощью полного открытия определенного количества затво
ров. В случае, если это невозможно, т. е. необходимо более плав
ное регулирование, рекомендуется использование виброизоли
рующих насадок на нижние кромки затворов, в том числе в 
соответствии с авторскими свидетельствами ВНИИГа и Лен- 
гидростали.

Для железнодорожного транспорта наиболее эффективным 
средством изменения динамических нагрузок от него является 
введение ограничений по нагрузке на ось и на скорость, а для 
автомобильного транспорта — и на минимальную дистанцию 
между экипажами.

При невозможности уменьшения грузопотока до приемлемых 
по динамическим нагрузкам на гидросооружения пределов ре
комендуется также изменение геометрии, конструкции и матери
алов балласта под железнодорожными путями или схемы опи- 
рания путевых плит для автодорожных переходов, в том числе 
с введением силовой виброизоляции.

Из методов, базирующихся на воздействии на собственные 
динамические характеристики конструкций, наибольшее разви
тие получили те, которые дают возможность изменить собствен-
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ные частоты этих конструкций в направлении отстройки от час
тот основных максимумов спектра динамических нагрузок.

Если необходимо повышение собственных частот, то это мо
жет быть достигнуто увеличением жесткости конструкции либо 
за счет увеличения поперечных сечений ее элементов, либо за 
счет введения дополнительных связей. При этом достигается и 
еще ряд положительных эффектов. Во-первых, уменьшаются 
величины статических перемещений конструкции и напряжений 
в ней от силы, модуль которой равен амплитуде возмущающей 
силы и которая имеет ту же линию действия и точку приложе
ния, что и динамическая сила. Поскольку уровни динамических 
перемещений и напряжений в конструкции равны произведе
нию указанных статических величин на ординаты амплитудно- 
частотных характеристик (АЧХ), то это уменьшение очень важ
но. Во-вторых, подбирая места установки дополнительных свя
зей, можно избирательно влиять на разные частоты. Например, 
поперечная связь, наложенная на конец консоли, повышает ее 
первую собственную частоту более чем в полтора раза, вто
рую— на 26%, а более высокие еще меньше. Этим можно вос
пользоваться, если спектр воздействия имеет несколько пиков, 
расположенных по разные стороны или на разных расстояниях 
от пиков АЧХ. Более того, вводя связи в точках пучностей от
дельных форм колебаний, можно совсем исключить соответст
вующие собственные частоты из АЧХ. К сожалению, введение 
связей не всегда возможно. Это исключено в тех случаях, когда 
они могут ухудшить функционирование сооружения, например, 
перекрыть часть живого сечения водотоков и в других подоб
ных случаях.

Наиболее удачные случаи введения дополнительных связей 
это устройство мостиков, связывающих по верху раздельные 
стенки многониточных поверхностных водосбросов.

Для увеличения жесткости напорных стенок здания ГЭС 
можно рекомендовать введение дополнительных быков — контр
форсов.

Увеличение поперечного сечения конструктивных элементов 
может не получиться, если это приведет к ухудшению техноло
гических функций сооружения. Возможно, что в некоторых слу
чаях потребуется компромисс, например, придется пойти на не
которое увеличение толщины межочкового быка отсасывающей 
трубы, даже ценой уменьшения живого сечения этой трубы и, 
соответственно, КПД гидроагрегата. Во всех случаях целесооб
разность того или иного решения оценивается на основе техни
ко-экономического-расчета, включающего также оценку энерге
тических потерь во время длительных перерывов эксплуатации 
ГЭС при ее ремонте.

Если необходимо понижение собственных частот, то это до
стигается присоединением к соответствующей конструкции до-
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полнительных масс, когда это возможно без нарушения нор
мального функционирования сооружения.

Для ряда гидросооружений может быть использован также 
специфический метод изменения масс, базирующийся на час
тичном или практически полном отключении от них присоеди
ненных масс воды с помощью воздушной завесы.

В некоторых случаях возможно также введение дополни
тельного затухания путем устройства связей, содержащих эле
менты сухого трения. Например, устройство по верху раздель
ных быков многониточного поверхностного водосброса мости
ков, опирающихся через элементы сухого трения. Необходимо 
только иметь в виду, что при малых амплитудах колебаний, 
при которых силы трения покоя не преодолеваются, эти мости
ки будут работать как жесткие связи без трения, т. е. вызывать 
повышение собственных частот.

Наконец, в ряде случаев могут быть рекомендованы комби
нированные методы, существо которых сводится к добавлению 
сосредоточенных масс в пучностях собственных форм колеба
ний, частоты которых необходимо понизить, и жестких связей 
вблизи пучностей форм собственных колебаний, частоты кото
рых необходимо повысить. В связи с тем, что указанные пуч
ности могут совпадать или быть близкими, задача о выборе та
ких мер в каждом случае требует трудоемких расчетов, но при 
наличии некоторого опыта ее удается решить.

К комбинированным методам можно отнести методы восста
новления свойств облицовок. Поскольку колебания облицовок 
и связанное с ними усталостное нарушение сцепления их с бето
ном, с последующим трещинообразованием и разрушением по 
своей физической природе носят гидроупругий характер, то лю
бые изменения их собственных свойств влияют и на характери
стики гидродинамического давления на них, т. е. на нагрузки. 
Это имеет место и при выборе методики восстановления с уве
личением толщин листов облицовки, как это имело место на 
Колымской ГЭС, и при закачке под листы облицовки мастик 
со специально подобранными свойствами (по методикам 
ВНИИГ), как это имело место на Куйбышевской, Зейской и 
Серебрянской ГЭС.

В целом, правильное использование набора методов вибро
защиты, изложенных выше, дает возможность во всех случаях 
разработать принципиальные технические решения не только 
по восстановлению, но и по улучшению утраченных сооруже
нием свойств, увеличению его долговечности и надежности.
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Приложение

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПОВРЕЖДЕННЫ Х УЧАСТКОВ НАПОРНЫХ Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х 

КОНСТРУКЦИЙ КОЛЬЦЕВОГО СЕЧЕНИЯ ПУТЕМ УСТРОЙСТВА 
ВНУТРЕННЕГО СКОЛЬЗЯЩ ЕГО Ж ЕЛЕЗОБЕТОННОГО КОЛЬЦА*

1. Общие положения

П-1.1. Область эффективного применения настоящего спо
соба ремонта распространяется на напорные бетонные и желе
зобетонные конструкции кольцевого сечения — обделки напор
ных туннелей, обделки уравнительных шахт, спиральные ка
меры, напорные водоводы большого диаметра, подземные и над
земные резервуары для жидкостей и газов, другие подобные 
конструкции.

Способ рекомендуется к применению в случаях, когда дру
гие, обычно применяемые способы, не эффективны, не надежны, 
не долговечны, технически трудно осуществимы или более до
рогостоящи.

П-1.2. Для упомянутых в п. П-1.1. конструкций характерны 
повреждения в виде раскрытия трещин, стыков и швов бетониро
вания на недопускаемую величину, напряжения в арматуре на 
пределе текучести, разрывы арматуры, ее коррозия, разруше
ние защитного слоя, ослабление бетона вследствие выщелачи
вающей и других видов коррозии, гидроабразивного износа, ка
витации, вывалов бетона и др.

П-1.3. Ремонт подземных конструкций рассматриваемой 
группы, в частности, обделок напорных туннелей, производится 
изнутри сооружения, в освобожденном от воды, безнапорном 
состоянии. При известных способах ремонта это во многих слу
чаях является причиной низкой его результативности, так как 
после ремонта существовавшие в конструкции трещины и швы 
под эксплуатационным напором частично или полностью ра
скрываются, уплотняющий их материал постепенно вымыва
ется. Если применялось торкретирование поверхности, то про
тив имеющихся в конструкции раскрывающихся под напором 
трещин образуются трещины и в торкрете. Уменьшение ши-

* Рекомендации разработаны специалистами Г р у з Н И И Э .
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рины раскрытия образовавшихся ранее трещин возможно 
только уменьшением деформации растяжения конструкции, что 
в подземных сооружениях типа напорных туннелей достига
ется искусственным повышением упругого отпора породы. Вы
полняемая с этой целью глубинная укрепительная цементация 
является сложной дорогостоящей операцией, к тому же не во 
всяких породах эффективной. Потому внутри растрескавшейся 
конструкции часто устраивают железобетонную рубашку. Од
нако и в ней обычно образуются трещины, совпадающие с тре
щинами в основной конструкции. Причина заключается в спе
цифичности подземных напорных сооружений, в особенности, 
высоконапорных, в которых основная часть нагрузки переда
ется на породу, а обделка и встроенная в нее даже мощно ар
мированная рубашка, воспринимают лишь небольшую ее часть. 
Величина и характер распределения деформации растяжения 
конструкции при таком способе ремонта относительно мало из
меняется. Поскольку деформация осуществляется в основном 
за счет раскрытия нескольких, наиболее крупных трещин в об
делке, совпадающих с раскрывающимися трещинами в породе, 
то и в сцепленной с обделкой рубашке образуются такие же 
трещины в местах концентрации деформации, т. е. в сечениях 
наиболее крупных трещин в обделке.

Причина низкой эффективности ремонта напорных туннелей 
путем устройства внутренней железобетонной рубашки заклю
чается в сцеплении рубашки с поврежденной крупными трещи
нами основной конструкцией обделки.

П-1.4. Рекомендуемый способ ремонта состоит в устройстве 
(вбетонировании) внутри поврежденной напорной конструкции 
скользящего железобетонного (железорастворного, железоторк
ретного) кольца (рис. П-1). Принципиальное его отличие от 
применяющегося способа ремонта путем устройства железобе
тонной рубашки заключается в независимости характера де
формирования встроенного скользящего кольца от неблагопри
ятного распределения деформации растяжения в поврежденной 
конструкции, сконцентрированной в нескольких крупных тре
щинах. Под эксплуатационным напором воды в отремонтиро
ванной рекомендуемым способом конструкции даже при боль
ших ее радиальных деформациях, удлинение окружности сколь
зящего кольца осуществляется относительно равномерно без 
образования трещин или с образованием большого количества 
мелких трещин допустимого раскрытия. Достоинством способа 
является возможность достаточно точного расчета трегцинооб- 
пазования скользящего кольца и ширины раскрытия трещин в 
нем.

П-1.5. Независимость закономерностей деформирования 
скользящего кольца от характера распределения деформации в 
поврежденной конструкции достигается искусственным ослаб
лением сцепления и трения между ними. При этом между ними
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должен сохраняться плотный контакт. Рекомендуемые способы 
обеспечения этого условия приведены в п. П-3.2.

П-1.6. Встроенное на поврежденном участке конструкции 
кольцо должно быть замкнутым. Устройство незамкнутого 
кольца или отдельных сегментов не допускается.

П-1.7. Работы по ремонту конструкций рекомендуемым спо
собом состоят из следующих этапов:

— очистка и выравнивание поверхности поврежденной кон
струкции;

— обработка поверхности поврежденной конструкции для 
обеспечения проскальзывания по ней встроенного кольца;

— установка арматуры скользящего кольца и опалубки;
— бетонирование (торкретирование) кольца.

2. Подготовительные работы

П-2.1. Очистку подлежащих ремонту участков поврежден
ной конструкции от грязи, мусора, ила, вывалившегося бе
тона, наростов производят промывкой водой под напором. Круп
ные вывалы заполняют бетоном; каверны, раковины, оголенную 
арматуру, оголенные зерна крупного заполнителя заштукатури
вают.

П-2.2. Различные выступы бетона, например, в местах сты
ков опалубки, торчащие концы арматуры и другое вырубают.

П-2.3. В гидротехнических туннелях следует особое внима
ние обращать на выявление и ликвидацию дефектов и повреж
дений в лотковой части обделки, где под действием неравно
мерного гидравлического износа бетона часто образуются глу
бокие каверны, канавки, канавы, выступают оголенные зерна 
крупного заполнителя и оголенная арматура.

П-2.4. На сильно фильтрующих грунтовую воду участках 
конструкции, подлежащих ремонту, необходимо локализовать 
потоки и снизить напор дренажными трубками, отвести воду 
канавками или трубами, которые после окончания ремонта за
глушают.

3. Обработка поверхности ремонтируемой конструкции

П-3.1. Перед вбетонированием железобетонного кольца в 
поврежденную конструкцию поверхность ее должна быть обра
ботана одним из способов, обеспечивающих проскальзывание 
кольца и равномерность распределения деформации растяже
ния по его окружности под эксплуатационным напором.

П-3.2. Способ обработки поверхности ремонтируемой кон
струкции зависит от степени ее шероховатости и влажности. 
Рекомендуемые способы приведены в табл. П.1 и прокоммен
тированы в пп. П-3.3. — П-3.9.

П-3.3. Смазка поверхности ремонтируемой конструкции ка
кими-либо техническими маслами или тавотом эффективна толь-
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ко при относительно гладкой поверхности. Смазочный материал 
наносится в 1-^2 слепя (в зависимости от пористости бетона) с 
получением сплошной пленки.

П-3.4. При шероховатой поверхности с высотой выступов до 
1 мм эффективным способом снижения сцепления и трения 
между старым и прибетонируемым бетоном является оклейка 
поверхности ремонтируемой конструкции полиэтиленовой плен
кой. Сцепление и коэффициент трения бетона по полиэтилено
вой пленке близки к нулю. Недостатком способа является за-

Таблица ПЛ
Рекомендуемые способы подготовительной обработки 

поверхности поврежденной конструкции перед вбетонированием 
скользящего железобетонного кольца

Влажность Шероховатость поверхности (высота выступов), мм
поверхности меньше 1 меньше 5 | больше 5

Сухая 1 2 5
2 4 (Б)
3(A) 5
4 (Б)
5

Влажная 3(A) 4(A) 5
4(A) 4(B)
4(B)
5

5

Мокрая 4(B) 4(B) 5
(сплошная пленка 
воды, потеки)

5 5

Обозначения способов обработки поверхности:
1. Обмазка отработанным моторным маслом или другими техническими 

маслами, неагрессивными по отношению к бетону.
2. Обмазка техническим вазелином, тавотом, солидолом (при шерохова

тости меньше 2 мм).
3. Оклейка полиэтиленовой пленкой.
4. Оклейка рубероидом или толем с обмазкой или опрыскиванием 'их 

гладкой поверхности различными техническими маслами.
5. Покрытие штукатуркой или торкретом из цементно-песчаного раст

вора прочностью 2-^3 МПа.
Обозначения способов прикрепления рулонного материала:
А — точечное приклеивание эпоксидной смолой.
Б — точечное приклеивание горячим или холодным раствором битума.
В — прикрепление строительным пистолетом.

труднительность прикрепления полиэтиленовой пленки к по- 
верхности бетонной конструкции. Пленку рекомендуется при
клеивать к бетону эпоксидной смолой, причем, достаточно не 
всей поверхностью, а в отдельных точках. При влажной поверх-
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йости конструкции необходимо пользоваться эпоксидным Клеем, 
твердеющим в воде.

При наличии на поверхности конструкции потоков и струй 
воды ее следует отвести дренажными трубами.

П-3.5. При шероховатости поверхности бетона с высотой 
выступов до 5 мм рекомендуется в качестве прослойки между 
ремонтируемой конструкцией и железобетонным кольцом ис
пользовать рулонные оклеечные материалы — рубероид, толь, 
гидростеклоизол и другие. Для их прикрепления к бетонной по
верхности применяются горячий или холодный растворы би
тума. К влажной поверхности прикреплять эти материалы ре
комендуется путем точечного приклеивания эпоксидной смолой, 
твердеющей в воде. К сильно обводненной поверхности при
креплять их можно строительным пистолетом. После прикреп
ления упомянутых рулонных материалов их поверхность необ
ходимо смазать каким-либо техническим маслом.

П-3.6. Эффективным во всех случаях и простым в исполне
нии является способ устройства между ремонтируемой конст
рукцией и железобетонным кольцом прослойки из очень низко
прочного цементно-песчаного раствора толщиной порядка 1 см. 
Раствор рекомендуется наносить на поверхность ремонтируе
мой конструкции в виде штукатурки или торкрета. После 
затвердевания раствора бетонируется скользящее кольцо.

Важным достоинством способа является его применимость 
при любой степени шероховатости поверхности ремонтируемой 
конструкции, при наличии на ней раковин, каверн, зияющих 
трещин. При этом достаточно лишь получить относительно ров
ную поверхность без крупных выступов и впадин. Способ одно
дельный, дополнительных операций, например смазки, не тре
буется. Он пригоден и при влажной поверхности конструкции, 
но на сильно фильтрующих воду участках необходимо предва
рительно отвести воду путем закладки дренажных трубок.

Действенность способа основана на низкой прочности раст
вора, в котором уже на первых ступенях загружения отремон
тированного сооружения происходит срез вследствие различ
ного распределения деформации растяжения поврежденной кон
струкции и сильно армированного кольца. В результате среза 
раствора нарушается сцепление кольца с конструкцией, чем и 
обеспечивается независимая равномерная его деформация без 
образования локальных крупных трещин.

П-3.7. Эффективность способа, описанного в п. П-3.6, повы
шается с понижением прочности прослойки из цементно-песча
ного раствора. Прочность раствора должна ограничиваться 
прочностью гидростатического давления от напора воды в со
оружении на обделку и в оптимальном случае должна рав
няться этой величине.

П-3.8. При использовании способа, описанного в п. П-3.6, 
рекомендуется подбирать состав низкопрочного раствора на
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пуццолановом портландцементе марок 200—250 и мелкозерни
стом пылеватом песке слабых пород.

В качестве эффективного способа получения особо низко
прочного раствора рекомендуется применение пластифицирую
щих и воздухововлекающих добавок (ЛХД, СДБ, СНВ, мыло
нафт и др.) в значительно повышенных дозировках.

Допускаются и другие известные в технологии бетонов и 
растворов способы снижения их прочности. Не допускается вво
дить в раствор в большом количестве глину, известь и другие 
материалы, вымываемые фильтрующейся водой.

П-3.9. Кроме способов, приведенных в табл. П. 1, допуска
ются и другие способы, существенно снижающие сцепление же
лезобетонного кольца с ремонтируемой конструкцией и обеспе
чивающие возможность их взаимного проскальзывания по кон
такту. Оптимальный способ выбирается по. технико-экономиче
ским условиям.

4. Установка арматуры скользящего кольца и опалубки

П-4.1. Арматурный каркас скользящего кольца устанавли
вают после подготовки поверхности поврежденной конструкции 
одним из способов, рассмотренных в п. 3. Приложения.

П-4.2. Не допускается анкеровка арматуры кольца в ремон
тируемую конструкцию. Положение арматурного каркаса сле
дует закреплять распорками.

П-4.3. Опалубку скользящего кольца предпочтительно ис
пользовать металлическую. Специальных требований по спосо
бам и условиям ее установки не выдвигается. Не допускаются 
неплотности в опалубке.

5. Бетонирование скользящего кольца

П-5.1. При толщине меньше 8 см кольцо рекомендуется осу
ществлять торкретированием в несколько слоев, перемещаясь 
снизу вверх во избежание засорения отскоком незаторкретиро- 
ванной части арматуры.

П-5.2. При толщине кольца больше 8 см производят его бе
тонирование цементно-песчаным раствором с помощью двух 
растворонасосов или мелкозернистым бетоном с помощью двух 
бетононасосов, перемещаясь снизу вверх симметрично до замы
кания кольца в своде.

П-5.3. Не допускаются перерывы в бетонировании кольца и 
образование в нем швов.

6. Контроль качества работ, техника безопасности, введение конструкции 
под эксплуатационную нагрузку

П-6.1. На этапе подготовительных работ контроль качества 
их выполнения заключается в тщательном осмотре участка, вы-
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явлении и ликвидации оставшихся выступов, глубоких выемок, 
раздробленного бетона и других дефектов на поверхности по
врежденной конструкции.

П-6.2. На этапе специальной подготовительной обработки 
поверхности поврежденной конструкции, ремонтируемой реко
мендуемым способом, должны быть обнаружены и ликвидиро
ваны возможно оставшиеся не покрытые смазкой или другими 
антифрикционными материалами пятна.

П-6.3. При использовании описанной в п. П-3.6 прослойки 
из низкопрочного раствора прочность его не должна откло
няться от проектной больше чем на 20%. Она определяется при 
подборе состава раствора и контролируется во время производ
ства работ путем тщательного соблюдения установленного со
става. Кроме того, должна определяться прочность раствора в 
конструкции в возрасте 3 и 7 дней как на образцах из раствора, 
отобранного из использованного на производстве замеса, так и 
каким-либо неразрушаемым методом, например, молотком 
Кашкарова. В случае получения по результатам испытания в 
7-дневном возрасте неудовлетворительных результатов, в част
ности, повышенной прочности раствора, должен быть нанесен 
второй слой из раствора уточненного состава.

П-6.4. Контроль качества арматурного каркаса скользящего 
кольца не отличается от обычных правил контроля при произ
водстве других железобетонных конструкций напорных гидро
технических сооружений, в частности, напорных туннелей, ре
зервуаров, спиральных камер и др.

П-6.5. Особое внимание должно быть обращено на проверку 
контакта арматурного каркаса скользящего кольца с повреж
денной конструкцией; особенно недопустима анкеровка каркаса 
в ней.

П-6.6. Контроль качества бетона скользящего кольца во 
время производства работ заключается в регулярной проверке 
соответствия используемого состава проектному составу и вы
полнение всех технических условий бетонирования данной 
группы конструкции. Прочность и водопроницаемость затвер
девшего бетона скользящего кольца определяются стандарт
ными методами на образцах, отобранных из производственных 
замесов. Особое внимание должно быть обращено на недопу
щение швов бетонирования в скользящем кольце.

П-6.7. На 28-й день после бетонирования скользящего кольца 
производят проверку плотности его примыкания к поврежден
ной конструкции. Для этого через пробуренные в сводовой ча
сти кольца скважины нагнетают цементный раствор под давле
нием 0,2 МПа. Инъекцию производят по обычной технологии 
цементационных работ до достижения отказа.

П-6.8. Отремонтированную конструкцию вводят под эксплу
атационную нагрузку медленным поднятием напора со ско
ростью 1 м/час.
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П-6.9. Техника безопасности при производстве ремонтных 
работ рекомендуемым способом должна удовлетворять всем 
требованиям существующих правил при производстве строи
тельных работ в подземных сооружениях и в закрытых поме
щениях.

7. Краткие указания по конструированию и расчету 
скользящего железобен ного кольца

П-7.1. Толщину скользящего кольца назначают по возмож
ности малой с целью минимального стеснения сечения или экс
плуатационного объема ремонтируемого сооружения. Толщину 
устанавливают из условия размещения необходимого количе
ства арматуры, воспринимающей в подземных сооружениях пе
редаваемую на нее долю внутреннего напора, а в надземных 
резервуарах и напорных водоводах весь напор. Кроме того, тол
щина кольца устанавливается из условия необходимой жестко
сти для обеспечения устойчивости в опорожненном состоянии 
при действии внешнего гидростатического напора.

П-7.2. Армирование скользящего кольца должно быть дис
персным. Коэффициент армирования обычно требуется выше не
обходимого по расчету по первому предельному состоянию и 
определяется по условию обеспечения равномерной деформа
ции растяжения по окружности и ограничения ширины раскры
тия трещин допускаемой величиной. Практически коэффициент 
армирования скользящего кольца рекомендуется принимать не 
ниже 0,025.
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Рис. 4.1. Изменение во времени обобщенного воздействия 
и обобщенного сопротивления сооружения
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а)

б)

Р и с. 5 .1 . Д и агр ам м ы  выносливости
а для арматурной стали класса А-Ш диаметром 10-40 мм; б — для тяжелого водонасыщенного бетона
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Рис. 6.1 Рис. 6.2

Рис. 6.3 Рис. 6.4
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4

Рис. 6.5. Устройство «ныряющего» утолщенного гребня 
в арочных плотинах

/  — арочная плотина; 2 —■ ныряющий утолщенный гребень; 3 — хорошее основание; 4 —  слабое основание.

Рис. 6.6. Принципиальная схема ремонта оголовков быков 
водопропускных сооружений

/  — труба стальная 0  1500; 2 — анкерные стержни; 3 — бетон класса BI5; 4 — элементы арматурного каркаса
быка; 5 — существующая конструкция быка.
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сеч. а—а

Рис. П.1. Ремонт обделки туннеля с помощью встроенного скользящего железобетонного кольца 
/ — обделка туннеля; 2 — скользящее железобетонное кольцо, 3 — шов скольжения.
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